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Acity Avm absorbsiyon chiller cihazimizi sogutan agik tip sogutma kulesinin besi suyu kalitesinin iyi olmamasi ve su
sartlandirma programi uygulanmamis olmasi sonucu 1 yil sonunda bakir boru yiizeyinde yiiksek oranda depozit
olugmustur. Info Group Su Sartlandirma Danismani Gigdem Ozer yasanan bu sorunlari raporlarla tarafimiza iletmis ve

¢6zlm icin yol haritalari gikarmistir.

Oncelikle Absorbsiyon chillere ait bakir boru demeti kapali cevrim olusturularak INFO221 ile yikandi ve ardindan harbi
islemi yapildi. Info Grbup teknik personeli ve su sartlandirma danismanin yirGttigi ve 6 giin siiren bu islem sonucu
bakir borular temizlendi ve istenilen isi aktarimi saglanabildi. Ayni sorunun tekrar etmemesi adina bizlere kalitesiz besi
suyumuzu osmozdan gecirmemizi ve kule dozaj bl6f otomasyonu kurmamizi 6nerdiler. Yapilan bu islemler sayesinde
su an tim Avm’nin kullanim suyunu ve kule besi suyunu kaliteli bir sekilde kendimiz Gretebilmekteyiz. Kurulan dozaj ve
bl6f otomasyonu sayesinde de bundan sonrasi igin kule-chiller arasinda korozyon ve depozitin minimize
hedeﬂenmekted.ir. Bu isin gerceklesmesinde bizlere destek veren Cigdem OZER ve Celal OZCAN’a hizmetlerinden

dolay! tegekkiir ederiz. Tarafimiza temin ettikleri kimyasallari, ekipmanlari ve Info Group firmasini tim isletmelere

onermekteyiz.
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INFO221 iLE YIKANMA SURECI

INFO221 PASIFiZE EDILIP DURULANDIKTAN
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